INSTITUT DR.LORCHER
und Partner mbB

Fachbereich
Untersuchungsbefund Wasserversorgung
AUFTRAGGEBER Gemeinde Kirchberg Blrgermeisteramt, 71737 Kirchberg/Murr
PROJEKTNAME --
PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE HB Abstetter, nach Nanofiltration
AMTLICHE NUMMER 1190380001
ENTNAHMEDATUM 19.10.2023 10:13 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. H. Fischer *, Institut Dr. Loércher

TAGEBUCH-NR. 37760/1/01

PROBENEINGANG: 19.10.2023

PARAMETER DER GRUPPE A
nach Anlage 4 zu den §§ 14 und 19 der Trinkwasserverordnung in der aktuell gultigen Fassung

Messwert Grenzwert Dimension

Parameter (Methode / Norm)

Auminium DIN EN IS0 17294-2 (E 29): 2017-01 n.e. 0,200 mg/l -
Clostridium perfringens DIN EN 1SO 14189 (K 24): 2016-11 n.e. 0 KBE/100mL
Coliforme Bakterien DIN EN 1SO 9308-1 (K 12): 2017-09 0 0 KBE/100mL
Eisen DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 n.e. 0,200 mg/l
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C DIN EN 27888 (C8): 1993-11 500 2790 pS/cm
Enterokokken (Fakalstreptok.)  DINEN IS0 7899-2 (K 15):2000-11 0 0 KBE/100mL
Escherichia coli (E.coli) DIN EN 1SO 9308-1 (K 12): 2017-09 0 0 KBE/100mL
Farbung, SAK-436 DIN EN ISO 7887-1 (C 1): 2012-04 < 0,01 0,5 1/m
Geruchsschwellenwert bei 23°C  DIN EN 1622 (B 3): 2006-10 1 3 TON
Geschmack, qualitativ DIN EN 1622 (B 3): 2006-10 o.a.V. oaV. -
Koloniezahl bei 22 °C TrinkwV § 15 (1c) 0 100 KBE/mL
Koloniezahl bei 36 °C TrinkwV § 15 (1c) 0 100 KBE/mL
Trabung, quantitativ DIN EN IS0 7027 (C 2): 2000-04 0,06 1,0 NTU
pH-Wert bei 20°C DIN EN ISO 10523 (C 5): 2012-04 7.9 6,5-9,5 -

Anmerkung: Die Bestimmungen erfolgten gemaf der Verordnung uber die Qualitat von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch

(Trinkwasserverordnung - TrinkwV) in der aktuell glltigen Fassung.

Die Probenahme erfolgte geméaf DIN EN ISO 19458 (K 19):2006-12 bzw. DIN ISO 5667-5 (A 14): 2011-02.
Zur Entnahme der Probe fiir die mikrobiologische Untersuchung wurde die Entnahmestelle desinfiziert.

KBE = Koloniebildende Einheiten.

Untersuchungsbeginn ist gleich Probeneingang; Untersuchungsende ist gleich Befundsdatum.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe.

Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priflabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

* Der Probenehmer ist fiir die Trinkwasserentnahme tiber das Institut Dr. Lércher nach TrinkwV § 15 Abs. 4 akkreditiert.

Beurteilung: Keine Beanstandung.

Daten wurden elektronisch an die
zustandige Fachbehorde Ubertragen.

Ludwigsburg, 25.10.2023

Institut Dr. Lércher und Partner mbB

Handelschemiker 71636 Ludwigsburg
Partnerschaftsregister: AG Stuttgart Tel. 07141 /975 70-0
Registernummer: PR 721091 Fax. 07141 /975 70-70
Sitz der Partnerschaft: Ludwigsburg mail@Loercher.de
Partner: Dr. Klaus-Peter und Sebastian K. Lércher www.Loercher.de

)

Sebastian K. Lércher
(Laborleiter)
Anerkannte Untersuchungsstelle
nach § 19 Trinkwasserverordnung

und von der IHK Region Stuttgart /
offentlich bestellter und vereidigter /

Sachverstandiger fur analytische Chemie,
Wasser-, Abwasser- und Abfallchemie ‘( )'



INSTITUT DR.LORCHER -
und Partner mbB

Fachbereich

Untersuchungsbefund 4l 55 e SErONNG
AUFTRAGGEBER Gemeinde Kirchberg Blrgermeisteramt, 71737 Kirchberg/Murr

PROJEKTNAME -

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Marbacher Str. Endstrang, Zone 4

AMTLICHE NUMMER 119038-ON-0007

ENTNAHMEDATUM 19.10.2023 10:53 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. H. Fischer *, Institut Dr. Lércher

TAGEBUCH-NR.

37760/1/02 PROBENEINGANG: 19.10.2023

PARAMETER DER GRUPPE A

nach Anlage 4 zu den §§ 14 und 19 der Trinkwasserverordnung in der aktuell gtiltigen Fassung

Parameter

(Methode / Norm) Messwert Grenzwert Dimension

Aluminium DIN EN IS0 17294-2 (€ 29): 2017-01 ne. 0,200 mg/l -
Clostridium perfringens DIN EN 1SO 14189 (K 24): 2016-11 n.e. 0 KBE/100mL
Coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1 (K 12): 2017-09 0 0 KBE/100mL
Eisen DIN EN 1SO 17294-2 (E 29): 2017-01 n.e. 0,200 mg/l

elektr. Leitfahigkeit bei 25°C DIN EN 27888 (C8): 1993-11 510 2790 uS/cm
Enterokokken (Fakalstreptok.) ~ DINENISO 7899-2 (K 15):2000-11 0 0 KBE/100mL
Escherichia coli (E.coli) DIN EN ISO 9308-1 (K 12): 2017-09 0 0 KBE/100mL
Farbung, SAK-436 DIN EN ISO 7887-1 (C 1): 2012-04 < 0,01 0,5 1/m
Geruchsschwellenwert bei 23°C  DIN EN 1622 (B 3): 2006-10 1 3 TON
Geschmack, qualitativ DIN EN 1622 (B 3): 2006-10 o.a.V. o.alV. -
Koloniezahl bei 22 °C TrinkwV § 15 (1c) 0 100 KBE/mL
Koloniezahl bei 36 °C TrinkwV § 15 (1c) 0 100 KBE/mL
Trubung, quantitativ DIN EN ISO 7027 (C 2): 2000-04 0,16 1,0 NTU
pH-Wert bei 20°C DIN EN ISO 10523 (C 5): 2012-04 7,9 6,5-9,5 -

Anmerkung: Die Bestimmungen erfolgten gemag der Verordnung tiber die Qualitat von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch

(Trinkwasserverordnung - TrinkwV) in der aktuell gliltigen Fassung.

Die Probenahme erfolgte gemé&R DIN EN ISO 19458 (K 19):2006-12 bzw. DIN ISO 5667-5 (A 14): 2011-02.

Zur Entnahme der Probe fiir die mikrobiologische Untersuchung wurde die Entnahmestelle desinfiziert.

KBE = Koloniebildende Einheiten.

Untersuchungsbeginn ist gleich Probeneingang; Untersuchungsende ist gleich Befundsdatum.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die untersuchte Probe.

Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

* Der Probenehmer ist fur die Trinkwasserentnahme Uber das Institut Dr. Lércher nach TrinkwV § 15 Abs. 4 akkreditiert.

Beurteilung: Keine Beanstandung.

Daten wurden elektronisch an die INSTITUT 4

zustandige Fachbehdrde Gbertragen. DR.LORCHER

Ludwigsburg, 25.10.2023

Institut Dr. Lércher und Partner mbB

Handelschemiker

und Partner mbhB

Sebastian K. Lorcher
(Laborleiter)

Anerkannte Untersuchungsstelle
71636 Ludwigsburg nach § 19 Trinkwasserverordnung

Partnerschaftsregister: AG Stuttgart Tel. 07141 /975 70-0 und von der IHK Region Stuttgart /
Registernummer: PR 721091 Fax. 07141 /975 70-70 Sffentlich bestellter und vereidigter 4
Sitz der Partnerschaft: Ludwigsburg mail@Loercher.de Sachversténdiger flr analytische Chemie, ‘ ‘

Partner: Dr. Klaus-Peter und Sebastian K. Ldrcher www.Loercher.de Wasser-, Abwasser- und Abfallchemie a4y



Untersuchungsbefund

AUFTRAGGEBER
PROBENART
ENTNAHMESTELLE
AMTLICHE NUMMER
ENTNAHMEDATUM
PROBENEHMER

TAGEBUCH-NR. 37761/1/01

Parameter

Fachbereich
Wasserversorgung

Gemeinde Kirchberg Birgermeisteramt, 71737 Kirchberg/Murr
Untersuchung von Grundwasser
HB Abstetter, nach Nanofiltration
1190380001

19.10.2023 10:15 Uhr

Herr Dipl.-Ing. H. Fischer *, Institut Dr. Lércher

INSTITUT DR.LORCHER
und Partner mbB

PROBENEINGANG: 19.10.2023

PARAMETER DER GRUPPE B
nach Anlage 4 zu den §§ 14 und 19 der Trinkwasserverordnung in der aktuell gltigen Fassung

(Methode / Norm)

Messwert Grenzwert Dimension

Chemische Parameter Teil | nach Anlage 2 zu § 6 Abs. 2

Gesamtharte

Hartebereich

Gesamtharte
Carbonathérte
Nichtcarbonatharte

Saurekapazitat bis pH 4,3

Calcium
Magnesium

Kalium

Benzol

Bor

Bromat

Chrom, gesamt

Cyanid, gesamt
1,2-Dichlorethan

Fluorid

Nitrat

Summe Nitrat/50 + Nitrit/3

Institut Dr. Lércher und Partner mbB
Handelschemiker

Partnerschaftsregister: AG Stuttgart
Registernummer: PR 721091

Sitz der Partnerschaft: Ludwigsburg

Partner: Dr. Klaus-Peter und Sebastian K. Lorcher

DIN 38409-H6 (H 6):1986-01

DIN 38409-H6 (H 6):1986-01

DIN 38409-H6 (H 6):1986-01
DIN 38409-7 (H 7):2005-12

berechnet

DIN 38409-7 (H 7):2005-12

DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01
DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01
DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01

DIN 38407-F9 (F 9): 1991-05

DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01
DIN EN ISO 15061 (D 34): 2001-12
DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01
DIN 38405 D 13-1 (D 13): 2011-04
DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08
DIN 38405-D 4-1 (D 4): 1985-07

DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07

berechnet
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1,95 -

mittel _
(1,5-2,5 mmoll/l)

10,9 -

8,8 -

2,1 --

3,15 -

60 --

11 --

6,9 -

< 0,0005 0,0010

0,07 1,0

< 0,005 0,010

< 0,001 0,050

< 0,005 0,050

< 0,002 0,0030

0,10 1,5

18 50

0,36 1

Anerkannte Untersuchungsstelle
nach § 19 Trinkwasserverordnung
und von der IHK Region Stuttgart
offentlich bestellter und vereidigter

Sachverstandiger fur analytische Chemie,

Wasser-, Abwasser- und Abfallchemie

mmol/l

Grad dH
Grad dKH
Grad dH

mmol/|

mg/|
mg/l
mg/|

mg/l
mg/|
mg/|
mg/I
mg/l
mg/|
mg/|
mg/l
mg/l



INSTITUT DR.LORCHER
und Partner mbB

Fachbereich

Untersuchungsbefund Wassehiersorgung
AUFTRAGGEBER Gemeinde Kirchberg Birgermeisteramt, 71737 Kirchberg/Murr

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE HB Abstetter, nach Nanofiltration

AMTLICHE NUMMER 1190380001

ENTNAHMEDATUM 19.10.2023 10:15 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. H. Fischer *, Institut Dr. Lércher

TAGEBUCH-NR. 37761/1/01

PROBENEINGANG: 19.10.2023

PARAMETER DER GRUPPE B

Parameter

Pflanzenschutzmittel
Atrazin

Terbutylazin
Bromacil
Chlorfenvinphos
Chlorpyriphos-ethyl
Chlortoluron
Desethylatrazin
Desethylterbutylazin
Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)
Diazinon (Dimpylat)

Dimethoat

Diuron

Hexazinon

Isoproturon

Linuron

Metalaxyl

Metazachlor
Methabenzthiazuron

Metolachlor

Metribuzin

Institut Dr. Lércher und Partner mbB
Handelschemiker

Partnerschaftsregister: AG Stuttgart
Registernummer: PR 721091

Sitz der Partnerschaft: Ludwigsburg

Partner: Dr. Klaus-Peter und Sebastian K. Lércher

(Methode / Norm)

DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09

DIN 38407-36 (F36

:2014-09
:2014-09

DIN 38407-36 (F36

(
(F36)
(F36)
(F36)
(F36)
DIN 38407-36 (F36)
(F36)
(F36)
(F36)
(F36)
(F36): 2014-09
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Martin-Luther-StraBe 26

71636 Ludwigsburg
Tel. 07141 /975 70-0

Fax. 07141 /975 70-70

mail@Loercher.de
www.Loercher.de

< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025

nach Anlage 4 zu den §§ 14 und 19 der Trinkwasserverordnung in der aktuell gultigen Fassung

Messwert Grenzwert Dimension

0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100

Anerkannte Untersuchungsstelle
nach § 19 Trinkwasserverordnung
und von der IHK Region Stuttgart
offentlich bestellter und vereidigter

Sachverstandiger fur analytische Chemie,

Wasser-, Abwasser- und Abfallchemie

mg/l
mg/I
mg/|
mg/I
mg/|
mg/
mg/I
mg/|
mg/|
mg/I
mg/|
mg/|
mg/l
mg/|
mg/|
mg/I
mg/l
mg/|
mg/|
mg/l



Untersuchungsbefund

AUFTRAGGEBER
PROBENART
ENTNAHMESTELLE
AMTLICHE NUMMER
ENTNAHMEDATUM
PROBENEHMER
TAGEBUCH-NR.

1190380001

37761/1/01

nach Anlage 4 zu den §§ 14 und 19 der Trinkwasserverordnung in der aktuell glltigen Fassung

Untersuchung von Grundwasser
HB Abstetter, nach Nanofiltration

19.10.2023 10:15 Uhr
Herr Dipl.-Ing. H. Fischer * Institut Dr. Lércher

Fachbereich

INSTITUT DR.LORCHER
und Partner mbB

Wasserversorgung

Gemeinde Kirchberg Burgermeisteramt, 71737 Kirchberg/Murr

PROBENEINGANG: 19.10.2023

PARAMETER DER GRUPPE B

Parameter (Methode / Norm) Messwert Grenzwert Dimension
Propazin DIN 38407-36 (F36): 2014-09 < 0,000025 0,000100
Quinoxyfen DIN 38407-36 (F36): 2014-09 < 0,000025 0,000100
Sebutylazin DIN 38407-36 (F36): 2014-09 < 0,000025 0,000100
Simazin DIN 38407-36 (F36): 2014-09 < 0,000025 0,000100
Terbutryn DIN 38407-36 (F36): 2014-09 < 0,000025 0,000100
Summe der 25 Einzelsubstanzen berechnet < 0,000025 0,000500
2,6-Dichlorbenzamid DIN 38407-36 (F36): 2014-09 <0,000025 Richtwert
Quecksilber DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,0001 0,0010
Selen DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,005 0,010
Trichlorethen (Tri) DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,0001 -
Tetrachlorethen (Per) DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,0001 --
Summe der 2 Einzelverbindungen berechnet < 0,0001 0,010
Uran DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 <0,0005 0,010
Chemische Parameter Teil Il nach Anlage 2 zu § 6 Abs. 2
Antimon DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,0005 0,0050
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,001 0,010
Benzo(a)pyren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,000002 0,00001
Blei DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,0005 0,010
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,0002 0,0030
Kupfer DIN EN 1SO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,001 2.0
Nickel DIN EN 1SO 17294-2 (E 29): 2017-01 0,005 0,020
Nitrit DIN EN 26777 (D 10): 1993-04 < 0,01 0,50

Institut Dr. Lércher und Partner mbB
Handelschemiker

Partnerschaftsregister: AG Stuttgart
Registernummer: PR 721091

Sitz der Partnerschaft: Ludwigsburg

Partner: Dr. Klaus-Peter und Sebastian K. Lércher
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Anerkannte Untersuchungsstelle
nach § 19 Trinkwasserverordnung
und von der IHK Region Stuttgart
offentlich bestellter und vereidigter

Sachverstandiger fir analytische Chemie,

Wasser-, Abwasser- und Abfallchemie

mg/|
mg/I
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/I
mg/l
mg/l
mg/I
mg/l
mg/|
mg/I

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/|
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INSTITUT DR.LORCHER
und Partner mbB

Fachbereich

Untersuchungsbefund Wasserversorgung
AUFTRAGGEBER Gemeinde Kirchberg Burgermeisteramt, 71737 Kirchberg/Murr

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE HB Abstetter, nach Nanofiltration

AMTLICHE NUMMER 1190380001

ENTNAHMEDATUM 19.10.2023 10:15 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. H. Fischer *, Institut Dr. Lércher

TAGEBUCH-NR. 37761/1/01 PROBENEINGANG: 19.10.2023

PARAMETER DER GRUPPE B
nach Anlage 4 zu den §§ 14 und 19 der Trinkwasserverordnung in der aktuell glltigen Fassung

Parameter (Methode / Norm) Messwert Grenzwert Dimension

PAK - Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzo(b)fluoranthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,00001 - mgl/l
Benzo(k)fluoranthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,00001 - mg/l
Benzo(ghi)perylen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,00001 - mg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,00001 - mg/l
Summe der 4 Einzelverbindungen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 <0,00001  0,00010 mgl/l
Trihalogenmethane

Trichlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,0001 - mg/l
Bromdichlormethan DIN EN 1SO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,0001 - mgl/l
Dibromchlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,0001 - mg/l
Tribrommethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,0001 - mg/l
Summe der 4 Einzelsubstanzen DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,0001 0,050 mg/l

Indikatorparameter nach Anlage 3zu § 7

Aluminium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 0,013 0,200 mg/I
Ammonium DIN 38406-E5-1 (E5): 1983-10 < 0,01 0,50 mg/l
Chlorid DIN EN 1SO 10304-1 (D 20): 2009-07 44 250 mgl/l
Clostridium perfringens DIN EN 1SO 14189 (K 24): 2016-11 0 0 KBE/100mL
Coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1 (K 12): 2017-09 = 0 KBE/100mL
Eisen DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,01 0,200 mgl/l
Farbung, SAK-436 DIN EN 1SO 7887-1 (C 1): 2012-04 < 0,01 0,5 1/m
Geruchsschwellenwert bei 23°C DIN EN 1622 (B 3): 2006-10 1 3 TON
Geschmack, qualitativ DIN EN 1622 (B 3): 2006-10 o.a.V. o.alV. -
Koloniezahl bei 22 °C TrinkwV § 15 (1c) - 100 KBE/mL
Koloniezahl bei 36 °C TrinkwV § 15 (1c) - 100 KBE/mL
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Institut Dr. Lércher und Partner mbB Martin-Luther-StraBe 26 Anerkannte Untersuchungsstelle

Handelschemiker 71636 Ludwigsburg nach § 19 Trinkwasserverordnung

Partnerschaftsregister: AG Stuttgart Tel. 07141 /975 70-0 und von der IHK Region Stuttgart r
Registernummer: PR 721091 Fax. 07141 /975 70-70 offentlich bestellter und vereidigter /

Sitz der Partnerschaft: Ludwigsburg mail@Loercher.de Sachverstandiger fir analytische Chemie, ‘ '
Partner: Dr. Klaus-Peter und Sebastian K. Lorcher www.Loercher.de Wasser-, Abwasser- und Abfallchemie a p



INSTITUT DR.LORCHER
und Partner mbB

Fachbereich

Untersuchungsbefund Wasserversorgung
AUFTRAGGEBER Gemeinde Kirchberg Blirgermeisteramt, 71737 Kirchberg/Murr

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE HB Abstetter, nach Nanofiltration

AMTLICHE NUMMER 1190380001

ENTNAHMEDATUM 19.10.2023 10:15 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. H. Fischer *, Institut Dr. Lércher

TAGEBUCH-NR. 37761/1/01 PROBENEINGANG: 19.10.2023

PARAMETER DER GRUPPE B
nach Anlage 4 zu den §§ 14 und 19 der Trinkwasserverordnung in der aktuell giltigen Fassung

Parameter (Methode / Norm) Messwert Grenzwert Dimension
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C DIN EN 27888 (C8): 1993-11 500 2790 pS/cm
Mangan, gesamt DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,001 0,05 mgl/l
Natrium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 32 200 mg/l

TOC (ges. org. Kohlenstoff) DIN EN 1484 (H 3): 2019-04 <0,5 o.a.V. mgl/l
Oxidierbarkeit DIN EN ISO 8467 (H 5): 1995-05 <0,5 5 mg/l
Sulfat DIN EN 1SO 10304-1 (D 20): 2009-07 37 250 mg/l
Trubung, quantitativ DIN EN ISO 7027 (C 2): 2000-04 0,06 1,0 NTU
pH-Wert bei 20°C DIN EN ISO 10523 (C 5): 2012-04 7,9 6,56-9,6 -
Calcitlssekapazitat berechnet (kalkabscheide;r?as); 5(10) mgl/l

Anmerkung: Die Bestimmungen erfolgten gemaR der Verordnung iber die Qualitat von Wasser fir den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV) in der aktuell gliltigen Fassung.
Die Probenahme erfolgte gemafR DIN EN ISO 19458 (K 19):2006-12 bzw. DIN ISO 5667-5 (A 14): 2011-02.
Zur Entnahme der Probe fiir die mikrobiologische Untersuchung wurde die Entnahmestelle desinfiziert.
KBE = Koloniebildende Einheiten, — = nicht verlangt, n.e. = nicht erforderlich, 0.a.V. = ohne anormale Veréanderungen.
Fir 2,6-Dichlorbenzamid gilt ein Richtwert von 0,000300 mg/I.
Untersuchungsbeginn ist gleich Probeneingang; Untersuchungsende ist gleich Befundsdatum.
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe.
Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
* Der Probenehmer ist fur die Trinkwasserentnahme (iber das Institut Dr. Lércher nach TrinkwV § 15 Abs. 4 akkreditiert.

Beurteilung: Keine Beanstandung.

zustandige Fachbehorde Ubertragen. INSTITUT

DR. LORCHER

und Partner mbB

Sebastian K. Lorcher

Ludwigsburg, 10.11.2023 (Laborleiter)
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Institut Dr. Lorcher und Partner mbB Martin-Luther-StraBe 26 Anerkannte Untersuchungsstelle
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Fachbereich

Untersuchungsbefund Frb—
AUFTRAGGEBER Gemeinde Kirchberg Burgermeisteramt, 71737 Kirchberg/Murr

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Marbacher Str. Endstrang, Zone 4

AMTLICHE NUMMER 119038-ON-0007

ENTNAHMEDATUM 19.10.2023 10:55 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. H. Fischer *, Institut Dr. Lorcher

TAGEBUCH-NR. 37761/1/02

Parameter

PROBENEINGANG: 19.10.2023

PARAMETER DER GRUPPE B

nach Anlage 4 zu den §§ 14 und 19 der Trinkwasserverordnung in der aktuell glltigen Fassung

INSTITUT DR.LORCHER
und Partner mbB

(Methode / Norm) Messwert Grenzwert Dimension
Chemische Parameter Teil | nach Anlage 2 zu § 6 Abs. 2
Gesamtharte DIN 38409-H6 (H 6):1986-01 1,91 -- mmol/l
. : , mittel
Hartebereich DIN 38409-H6 (H 6):1986-01 (1,5-2,5 mmolll) -— =
Gesamtharte DIN 38409-H6 (H 6):1986-01 10,7 -- Grad dH
Carbonathéarte DIN 38409-7 (H 7):2005-12 8,7 -- Grad dKH
Nichtcarbonatharte berechnet 2,0 -- Grad dH
Saurekapazitat bis pH 4,3 DIN 38409-7 (H 7):2005-12 3,10 -- mmol/l
Calcium DIN EN IS0 17294-2 (E 29): 2017-01 60 - mgl/l
Magnesium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 10 — mgll
Kalium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 3,0 - mg/l
Benzol DIN 38407-F9 (F 9): 1991-05 < 0,0005 0,0010 mg/I
Bor DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 0,07 1,0 mg/l
Bromat DIN EN IS0 15061 (D 34): 2001-12 < 0,005 0,010 mgl/l
Chrom, gesamt DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,001 0,050 mg/l
Cyanid, gesamt DIN 38405 D 13-1 (D 13): 2011-04 < 0,005 0,050 mg/l
1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,002 0,0030 mgl/l
Fluorid DIN 38405-D 4-1 (D 4): 1985-07 0,12 1,5 mg/l
Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07 18 50 mgl/l
Summe Nitrat/50 + Nitrit/3 berechnet 0,36 1 mg/l

Institut Dr. Lércher und Partner mbB
Handelschemiker
Partnerschaftsregister: AG Stuttgart
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Partner: Dr. Klaus-Peter und Sebastian K. Lércher
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INSTITUT DR.LORCHER
und Partner mbB

Fachbereich

Untersuchungsbefund Forkaniimtin
AUFTRAGGEBER Gemeinde Kirchberg Blrgermeisteramt, 71737 Kirchberg/Murr

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Marbacher Str. Endstrang, Zone 4

AMTLICHE NUMMER 119038-ON-0007

ENTNAHMEDATUM 19.10.2023 10:55 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. H. Fischer *, Institut Dr. Lércher

TAGEBUCH-NR. 37761/1/02

Parameter
Pflanzenschutzmittel
Atrazin

Terbutylazin
Bromacil
Chlorfenvinphos
Chlorpyriphos-ethyl
Chlortoluron
Desethylatrazin
Desethylterbutylazin
Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)
Diazinon (Dimpylat)
Dimethoat

Diuron

Hexazinon
Isoproturon

Linuron

Metalaxy!
Metazachlor
Methabenzthiazuron
Metolachlor
Metribuzin

Institut Dr. Lércher und Partner mbB
Handelschemiker

Partnerschaftsregister: AG Stuttgart
Registernummer: PR 721091

Sitz der Partnerschaft: Ludwigsburg

Partner: Dr. Klaus-Peter und Sebastian K. Lércher

PROBENEINGANG: 19.10.2023

PARAMETER DER GRUPPE B
nach Anlage 4 zu den §§ 14 und 19 der Trinkwasserverordnung in der aktuell glltigen Fassung

(Methode / Norm)

Messwert Grenzwert Dimension

DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36
2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09
DIN 38407-36 (F36): 2014-09

DIN 38407-36 (F36

:2014-09
:2014-09

DIN 38407-36 (F36

(

(

(

(

(

(
DIN 38407-36 (F36

(

(

(

(

(

(F36): 2014-09

)
)
)
)
DIN 38407-36 (F36)
)
)
)
)
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< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025
< 0,000025

0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100

Anerkannte Untersuchungsstelle
nach § 19 Trinkwasserverordnung
und von der IHK Region Stuttgart
offentlich bestellter und vereidigter

Sachverstandiger fur analytische Chemie,

Wasser-, Abwasser- und Abfallchemie

mg/I
mg/l
mg/|
mg/l
mg/|
mg/I
mg/l
mg/I
mg/|
mg/|
mg/|
mg/l
mg/|
mg/|
mg/l
mg/l
mg/|
mg/I
mg/l
mg/Il



Untersuchungsbefund

AUFTRAGGEBER
PROBENART
ENTNAHMESTELLE
AMTLICHE NUMMER
ENTNAHMEDATUM
PROBENEHMER

TAGEBUCH-NR. 37761/1/02

Parameter

(Methode / Norm) Messwert Grenzwert Dimension
Propazin DIN 38407-36 (F36): 2014-09 < 0,000025 0,000100 mg/I
Quinoxyfen DIN 38407-36 (F36): 2014-09 < 0,000025 0,000100 mg/l
Sebutylazin DIN 38407-36 (F36): 2014-09 < 0,000025 0,000100 mg/l
Simazin DIN 38407-36 (F36): 2014-09 < 0,000025 0,000100 mg/l
Terbutryn DIN 38407-36 (F36): 2014-09 < 0,000025 0,000100 mg/Il
Summe der 25 Einzelsubstanzen berechnet <0,000025 0,000500 mg/l
2,6-Dichlorbenzamid DIN 38407-36 (F36): 2014-09 <0,000025 Richtwert mgl/l
Quecksilber DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,0001 0,0010 mg/l
Selen DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,005 0,010 mg/l
Trichlorethen (Tri) DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,0001 - mg/l
Tetrachlorethen (Per) DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,0001 - mg/l
Summe der 2 Einzelverbindungen berechnet < 0,0001 0,010 mg/l
Uran DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,0005 0,010 mg/l
Chemische Parameter Teil Il nach Anlage 2 zu § 6 Abs. 2
Antimon DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,0005 0,0050 mg/l
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,001 0,010 mg/l
Benzo(a)pyren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 <0,000002  0,00001 mgl/l
Blei DIN EN 1SO 17294-2 (E 29): 2017-01 <0,0005 0,010 mg/l
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 <0,0002 0,0030 mgl/l
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 0,002 2,0 mg/l
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,001 0,020 mg/I
Nitrit DIN EN 26777 (D 10): 1993-04 < 0,01 0,50 mg/l

Institut Dr. Lércher und Partner mbB
Handelschemiker

Partnerschaftsregister: AG Stuttgart
Registernummer: PR 721091

Sitz der Partnerschaft: Ludwigsburg

Partner: Dr. Klaus-Peter und Sebastian K. Lorcher

Untersuchung von Grundwasser
Marbacher Str. Endstrang, Zone 4
119038-ON-0007

19.10.2023 10:55 Uhr

Herr Dipl.-Ing. H. Fischer *, Institut Dr. Lércher

INSTITUT DR.LORCHER
und Partner mbB

Fachbereich

Wasserversorgung

Gemeinde Kirchberg Burgermeisteramt, 71737 Kirchberg/Murr

PROBENEINGANG: 19.10.2023

PARAMETER DER GRUPPE B
nach Anlage 4 zu den §§ 14 und 19 der Trinkwasserverordnung in der aktuell glltigen Fassung
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INSTITUT DR.LORCHER
und Partner mbB

Fachbereich

Untersuchungsbefund Wissehversorgung
AUFTRAGGEBER Gemeinde Kirchberg Burgermeisteramt, 71737 Kirchberg/Murr

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Marbacher Str. Endstrang, Zone 4

AMTLICHE NUMMER 119038-ON-0007

ENTNAHMEDATUM 19.10.2023 10:55 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. H. Fischer *, Institut Dr. Lércher

TAGEBUCH-NR. 37761/1/02 PROBENEINGANG: 19.10.2023

PARAMETER DER GRUPPE B
nach Anlage 4 zu den §§ 14 und 19 der Trinkwasserverordnung in der aktuell gliltigen Fassung

Parameter (Methode / Norm) Messwert Grenzwert Dimension

PAK - Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzo(b)fluoranthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,00001 - mgl/l
Benzo(k)fluoranthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,00001 - mgl/l
Benzo(ghi)perylen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,00001 - mg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,00001 - mg/l
Summe der 4 Einzelverbindungen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 <0,00001  0,00010 mg/l
Trihalogenmethane

Trichlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,0001 - mgl/l
Bromdichlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,0001 - mgl/l
Dibromchlormethan DIN EN 1SO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,0001 - mg/l
Tribrommethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,0001 - mg/l
Summe der 4 Einzelsubstanzen DIN EN IS0 10301 (F 4): 1997-08 < 0,0001 0,050 mg/l

Indikatorparameter nach Anlage 3 zu § 7

Aluminium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 0,019 0,200 mg/I
Ammonium DIN 38406-E5-1 (E5): 1983-10 <0,01 0,50 mg/l
Chlorid DIN EN 1SO 10304-1 (D 20): 2009-07 44 250 mg/l
Clostridium perfringens DIN EN ISO 14189 (K 24): 2016-11 0 0 KBE/100mL
Coliforme Bakterien DIN EN 1SO 9308-1 (K 12): 2017-09 -- 0 KBE/100mL
Eisen DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 0,02 0,200 mg/l
Farbung, SAK-436 DIN EN ISO 7887-1 (C 1): 2012-04 <0,01 0,5 1/m
Geruchsschwellenwert bei 23°C DIN EN 1622 (B 3): 2006-10 1 3 TON
Geschmack, qualitativ DIN EN 1622 (B 3): 2006-10 o.a.V. o.aV. -
Koloniezahl bei 22 °C TrinkwV § 15 (1c) - 100 KBE/mL
Koloniezahl bei 36 °C TrinkwV § 15 (1c) -- 100 KBE/mL
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INSTITUT DR.LORCHER
und Partner mbB

Fachbereich

Untersuchungsbefund WasRerversorgiing
AUFTRAGGEBER Gemeinde Kirchberg Burgermeisteramt, 71737 Kirchberg/Murr

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Marbacher Str. Endstrang, Zone 4

AMTLICHE NUMMER 119038-ON-0007

ENTNAHMEDATUM 19.10.2023 10:55 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. H. Fischer *, Institut Dr. Lércher

TAGEBUCH-NR. 37761/1/02 PROBENEINGANG: 19.10.2023

PARAMETER DER GRUPPE B
nach Anlage 4 zu den §§ 14 und 19 der Trinkwasserverordnung in der aktuell gliltigen Fassung

Parameter (Methode / Norm) Messwert Grenzwert Dimension
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C DIN EN 27888 (C8): 1993-11 510 2790 pS/cm
Mangan, gesamt DIN EN 1SO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,001 0,05 mg!/l
Natrium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 30 200 mg/l

TOC (ges. org. Kohlenstoff) DIN EN 1484 (H 3): 2019-04 <0,5 o.a.V. mg/l
Oxidierbarkeit DIN EN ISO 8467 (H 5): 1995-05 <0,5 5 mg/l
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07 37 250 mg/l
Tribung, quantitativ DIN EN ISO 7027 (C 2): 2000-04 0,16 1,0 NTU
pH-Wert bei 20°C DIN EN ISO 10523 (C 5): 2012-04 7,9 6,5-9,5 -
Calcitlbsekapazitat berechnet (kalkabscheide-r?a% 5(10) mg/l

Anmerkung: Die Bestimmungen erfolgten geméaf der Verordnung tber die Qualitat von Wasser fur den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV) in der aktuell gultigen Fassung.
Die Probenahme erfolgte geméal DIN EN ISO 19458 (K 19):2006-12 bzw. DIN I1SO 5667-5 (A 14): 2011-02.
Zur Entnahme der Probe fiir die mikrobiologische Untersuchung wurde die Entnahmestelle desinfiziert.
KBE = Koloniebildende Einheiten, — = nicht verlangt, n.e. = nicht erforderlich, 0.a.V. = ohne anormale Verénderungen.
Fir 2,6-Dichlorbenzamid gilt ein Richtwert von 0,000300 mg/I.
Untersuchungsbeginn ist gleich Probeneingang; Untersuchungsende ist gleich Befundsdatum.
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die untersuchte Probe.
Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
* Der Probenehmer ist fiir die Trinkwasserentnahme tber das Institut Dr. Lércher nach TrinkwV § 15 Abs. 4 akkreditiert.

Beurteilung: Keine Beanstandung.

J

Daten wurden elektronisch an die
zusténdige Fachbehorde Ubertragen.

Sebastian K. Lércher

Ludwigsburg, 10.11.2023 (Laborleiter)
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